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Predmet:

Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda iz bunara B-1 sa
lokaliteta Slavkovica, zaseok lkoni¢i

Podaci o korisniku
(naziv, adresa, tel/fax, e-mail):

Podaci sa
korisnikovog zahteva/datum:

Zahtev za ispitivanje od 15.12.2017. godine

Uzorkovanije izvrsio/datum:

MOL-Laboratorija za ispitivanje, terenska ekipa,
19.12.2017. godine

Plan i procedure
uzorkovanja:

SRPS ISO 5667-1:2008, SRPS I1SO 5667-3:2017, SRPS ISO
5667-11:2005 i Uputstvo za uzorkovanje MOL-LAB UP-1-11

Datum prijema uzoraka:

19.12.2017. godine

Opis, vrsta, broj
i identifikacija uzoraka:

1 (jedan) uzorak podzemnih voda, |.b. 4650

Metode odredivanja:

Date su u tabelama sa rezultatima

Rezultati ispitivanja:

Dati su u tabelama br. 11 2

Tim koji je realizovao
Ispitivanja/funkcija:

Aleksandar Krsti¢, dipl. hem. master/rukovodilac laboratorije
Vladimir Drazi¢, dipl. hem./analiticar

Ivona Mihajlovi¢, dipl. hem./analiti¢ar

Miroslava Sreti¢, dipl. hem./analiticar

Savo Cali¢, dipl. hem./analiticar

Snezana Arsi¢/tehnicar

Tanja Pilipovi¢/tehnicar

Jelica Miljevi¢/tehnicar

Obrada  podataka i izrada
1zvestaja:

Jelena Petrovi¢, dipl. hem./analiticar za obradu podataka

Napomena:

Sastavni deo ovog izvestaja su lzvestaj o ispitivanju br. 17-12-
4795 od 26.12.2017. godine Gradskog zavoda za javno
zdravlje Beograd i Izvestaj o ispitivanju radioaktivnosti voda
br. 20171220-B-359 od 04.01.2018. godine Instituta za
medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajovi¢” dati u prilogu 1

Rezultati ispitivanja dati su u tabelama koje slede i odnose se samo na analize ispitivanog
uzorka. Ukoliko u roku od 15 dana od dana dostavljanja izvestaja ne dobijemo tehnicki

prigovor, ispitivanje ¢emo smatrati okoncanim.

Ovay izvestaj je poverljiv dokument i/ ne sme se menjati ni objavijivati bez odobrenja INSTITUTA MOL d.o.o. Izvestaj
se mozZe reprodukovalti i umnoZavati iskljucivo u celini uz saglasnost INSTITUTA MOL d.o.o.
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Tabela 1. Rezultati ispitivanja uzorka podzemnih voda iz bunara B-1, [.b. 4650
Parametar Metoda .M?”.m . Re.-z.ultaﬁ
jedinica | ispitivanja |
\Datum uzorkovanja 19.12.2017. |
Temperatura SRPS H.Z1.106:1970 °C 161 |
IBoja (opisno) Interna metoda* bez |
Miris P-IV-2:1990* bez |
Plivajuce materije (opisno) Interna metoda*® bez ‘
Mutnoca Prirucnik” met. 2130B:1998 NTU <0.05 |
Specificna provodljivost ASTM D 1125 A:2009 pS/cm 366 |
Rastvoreni kiseonik ASTM D 888-12e mg/l 26 |
pH VM 065 8.36 |
Suvi ostatak nefiltriranog uzorka | Priru¢nik” met. 2540B:1998 mg/ 222.0 [
Suvi ostatak filtriranog uzorka Prirucnik” met. 2540C:1998 mg/ 200.0 |
Suspendovane materije Prirucnik"” met. 2540D:1998 mg/ <15.0 |
Sedimentne materije VM 068 ml/| <0.1 \
Hemijska potrosnja kiseonika EPAM 410.2:1978 mg O,/ <5.0 |
IPotroénja kalijum-permanganata VM 069 mg /| 1.26 \
BPK; SRPS EN 1899-1:2009 mg O./| <3.0 |
Amonijum jon SRPS H.Z1.184:1974 mg NH,*/ 0.09 |
f\!itriti VM 057-2+% mg NO,/ <002 |
Nitrat VM 057-2 mg NO,/ 0.40 “
|—Iloridi VM 057-2 mg/ 2.80 |
Sulfati VM 057-2 mg/ 1130 |
Fosfati VM 057-2 mg/ <0.1 |
Fluoridi VM 057-2 mg/ <0.1 |
Bromidi VM 057-2 me/ <0.1 \
Cijanidi VM 084+ mg/ <0.01 |
Ugljen-dioksid Priru¢nik”met.4500-CO, C:98 mg/ 0.0 |
Ukupna tvrdoca EPA M 130.2:1982 °di 1.74 \
Bikarbonati SRPS H.Z1.124:1974* mg/ 197.85
IKaIcijum SRPS H.Z1.181:1985-povucen mg/ 8.54 \
Magnezijum SRPS H.Z1.181:1985-povucen mg/| 2.36 |
m-alkalitet SRPS EN 1SO 9963-1:2007 meq/ 3.2
p-alkalitet SRPS EN 1SO 9963-1:2007 meq/! 0.3
Gvozde (rastvorno) VM 090 mg/ <0.01 |
Mangan (rastvorni) VM 090 mg/ <0.006
'Hrom (ukupni) VM 090 mg/ <0.007 ]
Olovo VM 090 mgl | <0005 |

Ovayj izvestaj je poverljiv dokument i ne sme se menjati ni objavijivati bez odobrenja INSTITUTA MOL d.o.o. lzvestaj
se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u celini uz saglasnost INSTITUTA MOL d.o.o.



Tabela 2. Rezultati ispitivanja uzorka podzemnih voda iz bunara B-1, I.b. 4650

Parametar Metoda -Me.err.la . Re:z‘ulta‘f
jedinica | ispitivanja
Kadmijum EPAM 213.2:1978 mg/l <0.0003
Arsen VM 090 mg/| <0.005
Bakar VM 090 mg/I <0.006
Cink VM 090 mg/| <0.006
Nikl VM 090 mg/| <0.008
Bor ASTM D 3082:2009 mg/I <0.1
Ziva EPA M 245.1:1994 mg/!| <0.0007
Natrijum VM 090 mg/| 68.91
Kalijum VM 090 mg/l 0.84
Sadrzaj anjonskih tenzida SRPS EN 903:2009 mg/l| <0.1
Fenoli Interna metoda* mg/| <0.001
PAH
Naftalen VM 008 ug/l <0.4
Piren VM 008 ug/l <0.4
Fluoren VM 008 ug/l <0.4
Fenantren VM 008 ug/l <0.4
Fluoranten VM 008 g/l <0.4
Benzo(a)piren VM 008 pg/l <0.4
Antracen VM 008 ug/l <0.4
Benzo(a)antracen VM 008 ug/l <0.4
Mineralna ulja Ci0-Cio Interna metoda* mg/I <0.01
Masti i ulja Interna metoda* mg/| <0.1
PCB VM 006 ug/l <0.054
Organohlorni pesticidi
Lindan VM 011 ug/l <0.01
Aldrin VM 011 ug/l <0.01
Dieldrin VM 011 ug/! <0.01
Endrin VM 011 pg/l <0.01
Heptahlor VM 011 ug/l <0.01
4,4-Metoksihlor VM 011 ug/l <0.01
DDT VM 017% ug/! <0.01
4,4’-DDD VM 011 pg/l <0.01
4,4’-DDE VM 011 ug/l <0.01
o-HCH VM 011 ng/l <0.01
B-HCH VM 011 ug/l <0.01
6-HCH VM 011 g/l <0.01
Endosulfan-sulfat VM 011 g/l <0.01
Heptahlorepoksid VM 011 ug/l <0.01
Benzen VM 013 ug/l <1.0
Ksilen VM 013 ug/l <1.0
Toluen VM 013 pg/l <1.0
Etilbenzen VM 013 pg/l <1.0

Ovaj izvestaj je poverljiv dokument i ne sme se menjati ni objavijivati bez odobrenja INSTITUTA MOL d.o.o. lzvestaj

se moZe reprodukovati i umnozavati iskljucivo u celini uz saglasnost INSTITUTA MOL d.o.o.
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Napomene:

*Laboratorijska metoda usvojena od strane MOL-Laboratorije za ispitivanje koja nije u obimu
akreditacije

VM - validovana metoda

Prirucnik” — Standard Methods for Examination of water and wastewater, 20th Edition 1998,
United Book Press, Inc., Baltimore, Marylend (AWWA, APHA, WEF)

Mesto i datum zavrsetka ispitivanja:
Stara Pazova, 16.01.2018. godine

Datum predaje Izvestaja:
16.01.2018. godine

Izvestaj verifikovao:
Rukovodilac laboratorije

R

/Aleksandar Krsti¢, dipl. hem./

lzvestaj odobrio:
Direktor

Kraj izvestaja o ispitivanju

Ovaj izvestaj je poverljiv dokument i ne sme se menjati ni objavijivati bez odobrenja INSTITUTA MOL d.o.o. [zvestaj
se moZe reprodukovati i umnoZavati iskijucivo u celini uz saglasnost INSTITUTA MOL d.o.o.



